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AVANT PROPOS : 

Le but de ce document est de recenser les hypothèses et les paramètres des modèles utilisés lors de l’étude. 

Ces paramètres apparaissent dans le présent document avec le format suivant : 

Paramètre 

Cette note définie une capacité de gestion des eaux pluviales sur l’ensemble de la zone prenant en compte un 

apport complémentaire de 5L/s du bassin d’Etat existant et des coefficients de perméabilité connu du site. 

Une gestion à la parcelle d’occurrence centennale ou décennale est retenue et sera régulé par un débit de fuite 

de 2 L/s pour les surfaces de parcelles inférieures ou égales à 1 hectare de surface active et de 2L/s par hectare 

de surface active pour les surfaces de parcelles supérieures à 1 hectare. 

L’ensemble des parcelles se rejettera dans les 4 bassins d’infiltration du domaine public. Ces derniers 

fonctionneront par surverse en cascade afin de répartir la gestion des eaux de ruissellement sur l’ensemble des 

bassins et permettre ainsi l’infiltration en moins de 48h pour une occurrence centennale. 

La gestion des eaux pluviales reposera sur un principe d’hydraulique douce. La ZAC a été divisée en quatre 

secteurs auxquels sera affecté un bassin (comprenant également des sous-bassins) dédié au stockage et à 

l’infiltration des eaux de pluie issues des voiries et des parcelles. Ces ouvrages s’inscrivent dans le cadre du 

traitement paysager (mise en valeur de la voie romaine, accompagnement des trames piétonnes) et serviront à 

valoriser des sections délaissées de la ZAC (Implantation sous les lignes hautes tensions notamment). 

Chaque bassin et sous-bassins fonctionnera par infiltration. Les tests de perméabilité réalisés sur les zones 

accessibles ont permis de déterminer les surfaces d’infiltrations et les hauteurs d’eaux dans le cadre d’une 

gestion d’une pluie d’occurrence centennale. Ces quatre grands bassins ne seront donc pas équipés de 

régulateurs de débit. La surverse sera assurée par une noue ou une canalisation en fonction de la configuration 

du site. 

Au-delà de la gestion des eaux pluviales internes à la zone d’activités Long Buisson III, un des enjeux majeurs 

concerne la prise en compte de la gestion hydraulique des ouvrages routiers de l’Etat. 

Dans le cadre de son projet de déviation Sud-Ouest d’EVREUX, la DREAL sollicite le réseau pluvial 

communautaire pour pouvoir évacuer un débit de fuite de 20 litres/seconde au niveau du bassin routier 

jouxtant le site du projet de ZAC. Hors, ce réseau n’est techniquement pas en mesure d’admettre ce débit de 

fuite (saturation du réseau). La solution privilégiée d’un point de vue technique et financier serait de 

redimensionner ce bassin routier afin d’augmenter le volume de stockage et ainsi améliorer la situation 

existante en réduisant le débit de fuite de manière conséquente (5 litres/sec.). A ce titre une emprise foncière 

de 1,5 ha dans la continuité du bassin routier de l’Etat est réservée dans le cadre du projet d’aménagement de 

la ZAC. La faisabilité de cette solution devra néanmoins être validée par la réalisation d’une étude hydraulique 

afin de déterminer les éventuelles marges capacitaires sur le réseau de la collectivité. 

Une augmentation de 30 % du volume du bassin routier permettrait d’atteindre ce débit de fuite de 5 

litres/seconde soit environ 1 500 m3. 
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SOUS-BASSINS 

 

CHEMINEMENT-HYDRAULIQUE
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GESTION A LA PARCELLE 

 

BASSINS-D’INFILTRATION
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ETUDE EP 

PARAMETRES 

ETUDE HYDRAULIQUE 

METHODE DE CALCUL DES DEBITS : METHODE SUPERFICIELLE 

 

Méthodologie générale : 

Avec cette méthode, le débit est calculé en 2 étapes : 

Un débit corrigé est calculé pour chaque bassin élémentaire, puis les bassins doivent être assemblés les uns 

avec les autres, soit par un assemblage série, soit par un assemblage parallèle.  

Il est nécessaire de définir les tronçons qui doivent être considérés en traversées neutres. Les cheminements 

hydrauliques sont facultatifs (ils permettent de corriger le débit des bassins élémentaires). 

 

METHODE DE CALCUL DE L’ABATTEMENT SPATIAL : CAQUOT 

 

L'abattement spatial permet de prendre en compte le fait que l'intensité de la pluie n'est pas uniforme sur la 

surface du projet étudié. Mensura intègre cette notion sous la forme d'un abattement autour de 
l'épicentre de la pluie (la notion suppose qu'en s'éloignant de 'épicentre de la pluie, son intensité décroît). 

Vous avez le choix entre les deux expressions suivantes : 

- Caquot (Formule de Burkli-Ziegler) : pondération de la surface du bassin versant étudié. 

- Fruhling : réduction régulière de l'intensité en s'éloignant de l'épicentre de la pluie. 

REGION DE PLUIE 

� Région sélectionnée pour l’étude :  EVREUX-HUEST  

� Durées d’observations min et max : de 60mn à 1 440mn 
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Permet d'indiquer la durée d'observation de l'événement pluvieux. La méthode des pluies, dans le 

cadre d'un calcul du volume de stockage d'un bassin de retenue, effectue un contrôle entre le 

moment où est calculé la hauteur maximale, et la durée d'observation de la pluie. 

 
 

Coeff. De Montana Paramètres de la méthode superficielle 
Paramètres des courbes idf   

 mm/mn    

Période a(F) b(F) K u v w Coeff A B C ᵋ P 

100 24,7460 -

0,8080 

11,5850 0,43 1,30 0,70 1,00 0,0000 0,00 0,00 0,00 0 

10 14,1590 -

0,8240 

5,7420 0,44 1,31 0,70 1,00 0,0000 0,00 0,00 0,00 0 

20 17,5530 -

0,8270 

7,6460 0,44 1,31 0,70 1,00 0,0000 0,00 0,00 0,00 0 

30 19,4610 -

0,8250 

8,7240 0,44 1,31 0,70 1,00 0,0000 0,00 0,00 0,00 0 

50 21,8070 -

0,8200 

10,0370 0,44 1,31 0,70 1,00 0,0000 0,00 0,00 0,00 0 

5 10,8440 -

0,8110 

3,9740 0,43 1,30 0,70 1,00 0,0000 0,00 0,00 0,00 0 

Période : valeur de la période de retour, en année. 

a(f) / b(f) : coefficient de Montana dépendant de la pluie. 

K,u,v,w : coefficient dépendant de la pluie (méthode superficielle). 

Coef : coefficient à appliquer pour des périodes de retour non observées (100 ans,...). 

A / B : coefficient de Talbot d'expression de la pluie. 

ᵋ : Coefficient agissant sur l'abattement spatial de la pluie. 

VALEURS PAR DEFAUTS : 

Période de retour : Cette liste permet la sélection de la période de retour qui sera affectée par défaut à la 

saisie d'un bassin élémentaire. Les valeurs disponibles sont directement en relation avec la région de pluie. 

Coefficient C : La valeur renseignée apparaîtra par défaut dans la saisie des bassins élémentaires (cette 

valeur pourra être modifiée par la suite). 

Temps de concentration (min) : La valeur renseignée apparaîtra par défaut lors de la sélection de temps 

de concentration manuel dans les bassins élémentaires en méthode rationnelle (cette valeur sera modifiable 

dans la boîte de dialogue par la suite) 

Débit manuel (en litres/s/m²) : La valeur renseignée apparaîtra par défaut lors de la sélection de débit 

manuel dans les bassins élémentaires 

� Période de retour :   100 

� Coefficient C :    Différent suivant les bassins élémentaires 

� Temps de concentration (min)  3 

� Débit manuel (en litres/s/m2) :  0,0000 

VITESSES 

Les valeurs renseignées permettent d'avertir lors du dimensionnement du réseau les dépassements des 

vitesses suivant le profil du réseau. 
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� V Mini :     0,3000 

� V Maxi :    4,0000 

 

UNITES INTENSITES DES PLUIES 

Les intensités des pluies sont définies en :  mm/min 

 

 

BASSINS DE RETENTION ET D’INFILTRATION 

 

Le bassin de retenue est un ouvrage permettant de limiter l’entrée des eaux pluviales dans le réseau. 

Le choix des paramètres et notamment de la période de retour ainsi que le débit sortant (débit de 

fuite) doivent être choisis conformément aux décisions du maître d’ouvrage relatives au niveau de 

protection à assurer. 

 

Dimensionnement d’un ouvrage de stockage 

Le bassin de retenue est un ouvrage de stockage, il faut donc calculer le volume d'eau maximum pour 

une période de retour donnée. 

En fonction des différentes méthodes à disposition dans Mensura et en fonction du débit de fuite 

(Vidange) vous pouvez calculer le volume de la retenue. 

 

Méthodes conseillées par le guide " La Ville et son Assainissement" 

Le nouveau guide " La Ville et son Assainissement" préconise fortement d'utiliser la méthode dite des 

débits (transformation pluie-débit). Le critère des données pluviométriques est également à prendre 

en considération et il est indispensable d'utiliser des références de pluies locales (représentatives de 

la pluviosité locale). Vous pouvez acquérir les données pluviométriques (Coefficient de Montana) 

auprès de METEO France. Ces coefficients sont disponibles pour une centaine de villes en France. 

. Le nouveau guide proscrit l'utilisation du découpage de la France en 3 zones utilisées dans 

l'instruction technique de 1977. Nous conseillons clairement de ne pas utiliser la méthode " 

Méthode des volumes avec les Abaques Françaises (régions 1,2 et 3)". 

METHODE DES PLUIES (COURBES ENVELOPPES) 

La méthode consiste à superposer la courbe de vidange et celle représentant la hauteur d’eau 

précipitée pour une période de retour donnée (courbe enveloppe). 

La hauteur maximale mesurée entre les 2 courbes est utilisée pour calculer le volume à stocker. 

V : Volume en m3 

SA : Surface active en ha. 

hmax : Hauteur maximale mesurée entre les 2 courbes 

 

Mensura contrôle que le temps écoulé au moment où la hauteur est maximale, se situe bien dans 

l’intervalle d’observation de la pluie défini dans les propriétés de celle-ci. 

 



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 9 sur 49 

EXPRESSION DES PARAMETRES D’INTENSITE 

Les courbes IDF représentent les relations entre les intensités, la durée et la fréquence d’apparition 

des pluies. Elles permettent d'une part de synthétiser l'information pluviométrique au droit d'une 

station donnée, de calculer grossièrement des débits de projet, d'estimer des débits de crue, et de 

déterminer des pluies de projet. Elles sont établies de manière analytique (formule de Montana ou 

de Talbot) ou statistique (analyse fréquentielle).  

 

Le temps de retour 
Fraction cumulée des précipitations [%] 

La notion de temps de retour est essentielle en hydrologie. On définit le temps de retour T d'un 

événement comme étant l'inverse de la fréquence d'apparition de l'événement où 

T= 1/(1‐‐‐‐F) 
F: probabilité de dépassement d’un Evénement (1-F ) : probabilité de non dépassement 

 

Formule de Talbot ou ajustement de type Talbot 
Cette formule permet également d’exprimer la relation « Durée Intensité » d’une pluie de référence 

ou de fréquence donnée. Cette formule sous-estime les intensités au-delà de 4 heures. Il est donc 

préférable d’utiliser la formule de MONTANA. 

i : intensité de la pluie en mm par minutes 

A et B : a et b : Paramètres d’ajustement dépendants du lieu et de la période de retour. a et b sont 

fournis par les stations météorologiques. 

t : Temps de concentration au point de calcul. 

. Cette formule appelée en France « Formule de Talbot » est communément utilisée par d’autres 

pays sous d’autres appellations. (En Belgique : Formule de Koch, De Van Hacker, Au Canada: Formule 

simplifiée de MITCI) 

 

Sélection  

Montana (Exponentielle) 

 

 

 

RESULTATS 

 



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 10 sur 49 

  



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 11 sur 49 

  



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 12 sur 49 

  



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 13 sur 49 

  



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 14 sur 49 

  



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 15 sur 49 

  



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 16 sur 49 

  



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 17 sur 49 

  



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 18 sur 49 

  



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 19 sur 49 

  



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 20 sur 49 

  



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 21 sur 49 

  



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 22 sur 49 

  



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 23 sur 49 

  



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 24 sur 49 

  



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 25 sur 49 

 



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 26 sur 49 

  



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 27 sur 49 

  



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 28 sur 49 

 



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 29 sur 49 

  



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 30 sur 49 

  



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 31 sur 49 

  



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 32 sur 49 

  



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 33 sur 49 

  



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 34 sur 49 

  



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 35 sur 49 

  



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 36 sur 49 

  



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 37 sur 49 

  



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 38 sur 49 

  



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 39 sur 49 

  



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 40 sur 49 

  



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 41 sur 49 

  



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 42 sur 49 

  



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 43 sur 49 

  



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 44 sur 49 

  



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 45 sur 49 

  



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 46 sur 49 

  



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 47 sur 49 

  



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 48 sur 49 

 



EPN – Evreux – Long Buisson III                                                                                                         

Page 49 sur 49 

CONCLUSION 

L’ensemble des hypothèses retenu et ainsi que les calculs le démontre, la gestion par infiltration permet de gérer l’ensemble du projet en respectant le temps d’infiltration 

en moins de 48 heures (Volume utile = 20475m3). 

L’ensemble des bassins ayant une profondeur minimum de 1m et les hauteurs d’eau variant entre 5 et 40 cm les bassins peuvent stocker une pluie d’occurrence 2 fois 

centennale. 


